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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación consiste en el diseño real de un sistema de control 
hidropónico para la granja experimental Yuyucocha de la Universidad Técnica del Norte  y en 
la construcción de un módulo didáctico para la carrera de Ingeniería en Mantenimiento 
Eléctrico. El primer capítulo contiene los antecedentes de  los cultivos hidropónicos y cómo 
los sistemas de control automáticos  han contribuido en la automatización para un mejor 
desarrollo de los diferentes cultivos; también se plantea la formulación del problema y de los 
diferentes sistemas de cultivos hidropónicos. En el segundo capítulo se plantea los 
fundamentos teóricos en todo lo que se refiere a los cultivos hidropónicos, sistemas de riego 
para hidroponía, sistemas de control automático, y como se realiza el proceso de 
automatizado mediante el controlador lógico programable (PLC), este último con todos los 
parámetros de los captadores como lo son los sensores de caudal y pH. El tercer capítulo 
consta de los tipos y métodos necesarios para realizar la investigación de este proyecto, que 
nos ayuda a centrarnos a fondo en el desarrollo del proceso investigativo; posterior a lo antes 
mencionado en el capítulo cuatro se procede a realizar la propuesta tecnológica tomando en 
cuenta el fundamento teórico y los diferentes tipos de  investigación, para realizar el diseño y 
la construcción de un sistema de control automático donde los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico realicen el estudio en todo lo referente a los sistemas 
de control la instrumentación industrial y sus dispositivos; en este capítulo se detalla a fondo 
los materiales necesarios para el diseño y la construcción del módulo, y se describe el proceso 
del sistema de control y de programación del controlador lógico programable con sus 
respectivos captadores y actuadores; finalmente en el capítulo cinco están las conclusiones y 
recomendaciones que se basan en los objetivos cumplidos. 
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SUMMARY 
This research project consists of the actual design of a system of control for the 
experimental hydroponic farm Yuyucocha Technical University Northern and construction of 
a training module for the race Electrical Maintenance Engineering. The first chapter contains 
the history of hydroponics and how automatic control systems in automation have contributed 
to a better development of different crops; the formulation of the problem and the different 
hydroponics systems also arises. In the second chapter the theoretical foundations arises in 
everything that refers to hydroponics, irrigation systems for hydroponics, automatic control 
systems, and as the process of automated is done by programmable logic controller (PLC), the 
latter with all the parameters of the sensors such as flow sensors and pH. The third chapter 
consists of the types and methods necessary for the research project, which helps us to focus 
fully on the development of the research process; after the above in chapter four proceed to 
make the technological proposal taking the theoretical foundation and the different types of 
research for the design and construction of a system of automatic control of where students of 
the Engineering Electrical Maintenance conduct the study in all matters relating to industrial 
control systems and instrumentation devices; in this chapter is detailed background necessary 
for the design and construction of the module materials and the process control system and 
programming the programmable logic controller with sensors and actuators respective 
described; Finally in chapter five are the conclusions and recommendations are based on 
objectives met. 
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CAPITULO I 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Antecedentes 
 
La posibilidad de cosechar plantas sin tierra fue considerada en la segunda mitad del siglo 
pasado, a final de la década de 1920 el Dr. William F. Gericke de la Universidad de California 
extendió sus experimentos de laboratorio y trabajos en nutrición de plantas. A estos sistemas 
de nutricultura  los llamó “hidroponía”.  
     Existen algunas variedades de cultivos hidropónicos en el país sin embargo varios de estos 
cultivos no cuentan con un sistema de control automático, control de riego y  medición de pH 
de la sustancia nutritiva, indispensable para obtener un producto de calidad, es el caso de la 
granja experimental Yuyucocha de la Universidad Técnica Del Norte, en donde se realizan 
investigaciones particulares de este tipo de cultivo. 
     Algunos sistemas de control de cultivo hidropónico utilizan relés y contactores 
electromecánicos, lo que origina un equipamiento muy robusto, para un cultivo óptimo se 
debería automatizar con un controlador lógico programable. Los cultivos hidropónicos no 
logran alcanzar el crecimiento deseado ya que los riegos y control de pH son realizados 
manualmente, como resultado se obtiene un proceso no muy eficiente  en el crecimiento de 
las plantas. 
     El control de un sistema hidropónico ha sido una gran alternativa para producir alimentos 
sanos de buena calidad y ahorro de agua sin tener que esperar a la lluvia o el temor de los 
fenómenos de sequía. 
Con el desarrollo de la tecnología se fue implementando sensores de todo tipo, para censar 
el riego, y el pH, lo cual la hidroponía dio otro paso grande muy importante. El éxito de la 
industria hidropónica de hoy es los sistemas de control automáticos, en los sistemas de 
producción que existen en el mundo se lo utiliza frecuentemente. 
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1.2 Planteamiento del Problema 
 
     En la universidad Técnica del Norte no existen los elementos necesarios para el monitoreo 
y control del caudal y pH de la sustancia nutritiva, parámetros  que son necesarios para el 
control de los cultivos hidropónicos, para su implementación es necesario realizar un sistema 
de control automático mediante la utilización de  un controlador lógico programable (PLC), 
para receptar monitorear y controlar  las señales de los sensores mediante un sistema de 
control de lazo abierto o de lazo cerrado, y a su vez analizar la posibilidad de realizar un 
control PI o PID para que el sistema sea estable, si este es requerido. 
Surge la necesidad de implementar un sistema de control automático de  cultivo 
hidropónico, que permita la adquisición de datos, y control del proceso de cultivo para labores 
de investigación.  
1.3  Formulación del Problema 
¿Cómo diseñar un sistema de control automático para el cultivo hidropónico en la granja 
experimental Yuyucocha y la  implementación de un módulo didáctico de cultivos 
hidropónicos que permitirá la adquisición de datos, ajuste de parámetros de referencia y 
control de  variables que intervienen en el proceso de crecimiento de las plantas?  
1.4.  Delimitación 
1.4.1 Temporal. 
 
Este proyecto se llevó a cabo a partir de 12 meses de aprobado el tema 
1.4.2  Espacial. 
 
     Este proyecto se llevó a cabo en la Universidad técnica del Norte, en el  laboratorio de la 
carrera de Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico 
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1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo  General 
 
     Diseñar un sistema de control automático de cultivo hidropónico mediante la utilización de 
un controlador lógico programable, que permita  la adquisición de datos y control de  
variables que intervienen en el proceso de crecimiento de las plantas. 
 
1.5.2. Objetivos específicos  
 
 Investigar los fundamentos necesarios para el diseño de sistemas de control 
automático de cultivo hidropónico que sirvan como sustento para el desarrollo del 
marco teórico.  
 
 Adquirir los elementos eléctricos y electrónicos necesarios para la construcción de un 
módulo didáctico de cultivo hidropónico. 
 
 Análisis de los elementos del sistema de control y capacitación para elaborar un 
manual del lenguaje de programación que utiliza el PLC aplicado al sistema de cultivo 
hidropónico.  
 
 Elaborar el módulo de control de cultivo hidropónico para las prácticas de laboratorio 
de la carrera de Ingeniería en mantenimiento eléctrico. 
 
 1.6  Justificación 
 
     En lo que se refiere al riego, en los cultivos hidropónicos existe buen ahorro de agua, ya 
que la misma agua con la sustancia nutritiva es la que recircula por los cultivos, permitiendo 
así un buen uso del líquido vital, sin desperdicios, se puede utilizar sólo el 10 o 20 por ciento 
del agua que necesitan los cultivos en comparación con los cultivos en tierra. 
     El presente proyecto pretende diseñar un módulo didáctico de control de cultivo 
hidropónico que permita adiestrar a los estudiantes  de la carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Eléctrico, en el manejo de dispositivos de control, sensores, electrovalvulas, 
conexionado, configuración y programación de PLCs, que posibilite la comprension de como 
producir alimentos bajo el cultivo hidropónico que permita la reducción del suelo cultivable;  
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con  este proyecto se pretende establecer un modulo didáctico donde los estudiantes puedan 
realizar prácticas de control e instrumentación industrial, mediante la configuración y 
reconfiguaración de los elementos del  sistema de control hidropónico didáctico 
implementado. 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Hidroponía 
 
     Según la revista Hidroponics and organics (2008) La palabra hidroponía es el arte de 
cultivo de plantas sin suelo,  el término hidroponía proviene del idioma griego Hidro (agua) y 
Ponno (trabajo), que literalmente significa trabajo en agua. La Hidroponía es una rama 
agrícola que estudia los cultivos en agua (sin tierra), la hidroponía no es una ciencia de los 
tiempos modernos porque ya viene dándose desde nuestras antiguas civilizaciones. 
2.2. Historia de la hidroponía 
 
“En los años 1600 varias técnicas se utilizaron para proteger los cultivos contra el frío, estos 
incluyeron lámparas de cristal, campanas de vidrio, marcos fríos y camas calientes cubiertos 
de cristal”. (University of Arizona 2010)  
 El desarrollo de la hidroponía no ha sido rápido, en los EE.UU el interés por este tipo de 
cultivos comenzó a desarrollarse en el posible uso de soluciones completas de nutrientes 
sobre 1925. “Los suelos de invernadero tuvieron que ser reemplazados a intervalos frecuentes 
o mantenerse año tras año mediante la adición de grandes cantidades de fertilizantes 
comerciales”. (Jensen, 2010)  
     Los sistemas de control automático han sido de gran ayuda, casi 20 años han pasado desde 
el último interés real en hidroponía, y la hidroponía ha llevado un papel importante en las 
regiones donde hay preocupaciones ambientales en el control de cualquier tipo de 
contaminación de las aguas subterráneas con desechos de nutrientes o esterilizantes del suelo.  
 
2.3. Solución nutritiva 
 
Según (Hidroenviroment, 2015) “Esta solución es un grupo de compuestos que contienen los 
elementos necesarios que son disueltos en el agua, que son esenciales para que las plantas se 
desarrollen de una buena manera”.  
 
Para  entender mejor el concepto de la solución nutritiva a continuación se describe una tabla: 
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Tabla Nº. 1    Componentes de la sustancia nutritiva 
Manganeso(Mn) Produce la fotosíntesis de oxígeno mediante el agua y forma parte en la 
formación de clorofila. 
Fosforo (P) Contiene enzimas, ácidos nucleicos, fosfolípidos, glucosa 
Nitrógeno(N) Está en el grupo de los aminoácidos, proteínas, coenzimas, ácidos nucleicos y 
clorofila. 
Potasio (K) Activador de enzimas y síntesis de proteínas. 
Calcio (Ca) Regula del transporte de carbohidratos y forma parte de  la estructura de la pared 
celular. 
Azufre Constituyente de amino ácidos y proteínas. 
Hierro (Fe) Es el que se encarga de la síntesis de clorofila y como portador de electrones en 
la fotosíntesis. 
Zinc (Zn) Necesario para la formación de ácido indolacético. 
Cobre (Cu) Participa en la formación de la pared celular y es parte de algunas enzimas. 
Boro (B) Es el encargado en  el transporte de carbohidratos y viabilidad del polen. 
Molibdeno (Mb) Forma parte del nitrato-reductasa. 
Cloro (Cu) Es el que actúa como activador de enzimas para producción de oxígeno a partir 
del agua de la fotosíntesis 
Fuente: (Hidroenviroment, 2015) 
 
2.4. El control de riego y fertilización  
 
Según (Navarro, 2010) “Un sistema hidropónico necesita la automatización del control del 
riego ya que, debido a la pequeña capacidad de reserva de agua del sustrato el aporte de agua 
se hace con mucha frecuencia.”(p. 13).  
 
    Con el sistema de control el usuario debe dar al sistema la dosis exacta de riego, y los 
diferentes criterios para realizar el riego según como el cultivo lo necesite y el estado en que 
esté la planta.  
 
2.4.1. Manejo del control de riego  
 
Cuando no se dispone de un equipamiento de control del riego, el manejo práctico más 
sencillo se basa en medir diariamente el volumen del drenaje. Se considera que, en cultivo 
hidropónico, el riego debe hacerse en exceso, de modo que siempre se obtenga una pérdida 
mínima alrededor del 20% del aporte. (Navarro, 2010, p.14) 
 
    Es necesario un sistema de control para el riego por lo que si se lo hace manualmente se 
pueden perder los nutrientes, y los cultivos hidropónicos necesitan un seguimiento de ellos, ya 
que esto en un sistema automatizado aconsejará a la variable de entrada si es necesario  
incrementar la dosis de riego para obtener el lavado de los excesos de sales y mantener las 
condiciones estables en el entorno de las raíces.  
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2.5. Aspectos importantes para crear el sistema de control hidropónico 
 
    Según la revista Hidroponics and organics (2008) para que los sistemas hidropónicos sean 
efectivos y de buena calidad es necesario tomar en cuenta muchos factores como se enuncia a 
continuación:  
 Disponibilidad para realizar el cultivo y el sistema de control 
 
 Que productos van a ser cultivados y el control de pH  
 
 Es compaginable entre sí lo que se busca en el cultivo, (velocidad de crecimiento, la 
longitud de sus raíces, se da fruto) todo mediante sensores. 
 
 Escoger a grandes rasgos el sistema de control de riego: Por goteo por raíz flotante o 
el sistema NFT. A partir de aquí las variantes 
 
 El control del suministro de la sustancia nutritiva es muy importante y debe ser 
constante en un tiempo y valor determinado, con una bomba centrifuga que entregará 
los nutrientes adecuados a las plantas. 
 
 
2.6. Sistemas de control de riego 
       
    Existen varias formas de realizar el sistema de control de riego de los cultivos 
hidropónicos, siendo los más usuales: el riego por goteo, el riego por raíz flotante, y el 
sistema NFT, cada una con sus respectivas características y propiedades cuyo uso e 
implementación depende del tamaño de los cultivos. 
 
     Se requiere un buen sistema de control, para que pueda controlar el flujo y la cantidad de 
sustancia nutritiva que es preliminarmente preparada de forma manual.  
 
2.6.1. Sistema riego por goteo 
 
     Este sistema (véase figura 1) consiste en que la solución nutritiva es suministrada a través 
de una bomba centrífuga automatizada y una manguera con goteros  que dejan salir un cierto 
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caudal a cada planta o vegetal, cuando sea necesario según los parámetros realizados en el 
sistema de control.  
 
                                       
                              Figura Nº. 1    Sistema de riego por goteo. 
                         Fuente: (Barragán, 2011) 
                                                      
 
      Este sistema de control de riego es uno de los principales métodos utilizados como 
irrigación en zonas secas, ya que permite el uso óptimo de agua y abonos. Consiste en la 
automatización y aplicación artificial de agua o de la solución nutritiva que requieran los 
cultivos de una forma permanente para que las plantas o vegetales tengan una humedad 
constante. 
 
2.6.1.1. Ventajas de los sistemas de control de  riego por goteo  
 
     Según INCAP (2006) se debe considerar las ventajas de los sistemas de control de riego en 
estos tipos de sistemas como se muestra a continuación.  
 Ahorro y mejor utilización del agua 
 
 Mejor control de las soluciones nutritivas y permite controlar los nutrientes con el 
agua de riego en cualquier fase del cultivo  
 
 Con el sistema totalmente automatizado se reduce la mano de obra  
 
 Mediante sensores de pH se reducen los riesgos de la salinidad  
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 2.6.2. Raíz flotante 
 
El sistema por raíz flotante consiste en colocar las plantas o los vegetales en recipientes, sin 
utilizar sustratos, en donde su interior contiene los nutrientes necesarios para que las plantas 
opten por su mejor desarrollo.  Y en donde sus raíces permanecen con la solución nutritiva 
necesaria. (Hidroenviroment, 2015)  
 
     En la figura 2 se muestra un sistema de raíz flotante, en donde la solución nutritiva se 
encuentra en un recipiente, dando los nutrientes necesarios a las raíces de las plantas. 
 
 
                                    Figura Nº. 2     Raíz flotante. 
                                    Fuente: (Hidroponíarosario, 2015) 
 
 
2.6.2.1. Ventajas del  sistema de raíz flotante  
 
  Existen muchas ventajas al momento de optar por los sistemas de raíz flotante como se 
indica a continuación:   
 Se evitan que los hongos ataquen a la solución nutritiva mal desinfectada 
 
 No se pierden los fertilizantes ya que solo se utiliza la cantidad necesaria 
 
 Es un cultivo 100% libre tóxicos  
 
 No existe contacto con otras sustancias o contaminantes  
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2.6.3. Sistema NFT  
 
Según Ibarra (2004) “El sistema NFT es un sistema de cultivo en agua, donde la solución 
nutritiva circula continuamente por una serie de canales de cultivo donde se desarrollan las 
raíces de las plantas”. 
 
     En la figura 3 vemos el diseño del sistema NFT, se observa que hay un recipiente en donde 
debe estar la solución nutritiva, esta a su vez debe recircular por los canales dando los 
nutrientes necesarios a las raíces de las plantas. 
 
 
                      Figura Nº. 3     Sistema de riego NFT 
                      Fuente: (Hidroponíarosario, 2015) 
 
2.6.3.1. Ventajas del sistema NFT      
 
Según Hidroenviroment (2015) las ventajas del sistema NFT son las siguientes: 
 
 Permite un control más exacto sobre la nutrición de la planta  
 
 Incrementa el contacto directo de la solución nutritiva con las raíces de las 
plantas por lo que su crecimiento es acelerado permitiendo obtener más 
producción. 
 
 La instalación de un sistema NFT resulta más sencilla (menor número de 
bombas para el riego de la solución nutritiva, la obstrucción de los goteros, 
etc.). 
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     Con lo descrito anteriormente se tiene tres tipos de sistemas de control para el manejo de 
riego en la hidroponía, para  esta investigación y el diseño, el método más factible es el 
“Sistema de control de riego NFT”, en vista de que este sistema es de  fácil maniobra en lo 
que se refiere al diseño real y a la programación. 
 
 
2.7. Sistemas de control 
 
     Los sistemas de control automáticos poseen un avance muy importante en lo que se refiere 
a la ingeniería moderna.  
 
2.7.1. ¿Qué es un sistema de control?  
 
Según (Alvarez, 2004) “Un sistema de control puede definirse conceptualmente como un ente 
que recibe unas acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones 
externas son las denominadas variables de salida”. (p.1) 
 
 
     La entrada será generalmente una forma ideal de la salida. En otras palabras, la entrada es 
realmente lo que queremos que la salida sea. Es la salida deseada. La salida del sistema tiene 
que ser medida. En la figura 4, se muestra el sistema que estamos tratando de controlar, la 
"planta",  y un sensor que mide lo que el sistema controlado está haciendo. 
      
     La entrada a la planta generalmente se llama el esfuerzo de control, y la salida del sensor 
generalmente se llama la salida medida. 
 
 
 
                 Figura Nº. 4     Diagrama de control                  
                    Fuente: El Autor, 2015 
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   Según Alvarez (2004) Un sistema de control para que llegue a su principal objetivo debe 
tener la capacidad de: 
 
 Asegurar la estabilidad del sistema y ser robusto frente a los errores en los modelos. 
 
 Garantizar la eficiencia al máximo como sea posible, según un principio 
preestablecido. 
 
 Fácil de implementar y cómodo de operar en un tiempo real con la ayuda del 
ordenador. 
 
2.7.2. Exigencias de un buen sistema de control 
 
Se definen los siguientes requisitos para garantizar un buen sistema de control: 
 
a) Precisión: La precisión en el sistema de control es una tolerancia de medición del 
instrumento, y define los límites de errores cometidos mientras el instrumento se 
utilice en condiciones normales de funcionamiento.  
 
b) Sensibilidad: En lo que se refiere a los parámetros de un sistema de control, están 
siempre cambiando con el cambio en las condiciones del entorno, conmoción interior 
o cualquier otro parámetro. Este cambio se puede expresar en términos de 
sensibilidad.  
 
c) Ruido: Es una señal de entrada no deseada. Un buen sistema de control debe ser capaz 
de reducir el efecto del ruido para un mejor rendimiento.  
 
d) Estabilidad: Es una característica importante del sistema de control. Para la señal de 
entrada acotada, la salida debe estar delimitada, y si la entrada es cero, entonces la 
salida debe ser cero, entonces tal sistema de control se dice que es sistema estable.  
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e) Velocidad: Es el tiempo que emplea el sistema de control para que su salida sea 
estable. Un óptimo sistema de control tiene una alta velocidad. El período transitorio 
para tal sistema es muy pequeño.  
 
f) Ancho de banda: Un rango de frecuencia operativo decide el ancho de banda del 
sistema de control. Ancho de banda debe ser grande como sea posible para la 
respuesta de frecuencia de buen sistema de control.  
 
g) Oscilación: Una oscilación constante de salida tienden a que el sistema sea estable.  
 
 
2.7.3. Tipos de sistema de control 
 
     Existen varios sistemas de control con diferentes características, para esta investigación es 
necesario analizar dos tipos de sistemas: 
 
 Sistema de control de lazo abierto 
 
 Sistema de control de lazo cerrado  
 
 
2.7.3.1. Sistema de control de lazo abierto 
 
 Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se denominan 
sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto 
no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un sistema de lazo 
abierto también se llama como sistema de control manual. (Ogata, 2010, p.8)   
 
     En la figura 5 se muestra el diagrama de bloques del sistema de control de lazo abierto en 
el que la salida del proceso es totalmente independiente de la acción del controlador. En pocas 
palabras un sistema de control de lazo abierto no posee retroalimentación. Por ejemplo una 
máquina de lavado automático,  el remojo el lavado la centrifugación  todo esto funciona en 
base al tiempo, la lavadora no mide la señal de salida que es la ropa limpia.  
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       Figura Nº. 5     Sistema de control de lazo abierto            
      Fuente: El Autor, 20015 
 
Ventajas del sistema de control de lazo abierto  
     En las ventajas  del sistema de lazo abierto encontramos varias, a continuación se enuncia 
las principales para el diseño. (Ramirez , 2015) 
 Es simple en el diseño y construcción 
 
 Es un sistema estable 
 
 Económico  
 
Desventajas del sistema de control de lazo abierto 
 
     En los sistemas de control se encuentra algunas desventajas que se debe analizar, como se 
expresa a continuación: 
 
 Cualquiera que sea el cambio en la producción no se puede corregir automáticamente.  
 
 Estos tipos de sistemas no so exactos  
 
 No son fiables  
 
2.7.3.2.  Sistema de control de lazo cerrado 
 
Un sistema de control de lazo cerrado es aquel que posee una retroalimentación en el 
sistema. Uriarte (2011) Afirma: 
 
Los sistemas de control de lazo cerrado son aquellos en los que la acción de control depende 
en parte de la salida. En otras palabras el sistema parte de la señal de salida convenientemente 
tratada y se realimenta introduciéndose en el sistema como una entrada más. (p.5) 
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Estos sistemas de control también se los denomina sistemas de control realimentados, el 
sistema de control de lazo cerrado consiste  en que la salida tiene un efecto sobre la cantidad 
de entrada, de tal manera que la cantidad de entrada se ajustará sobre la base de la salida 
generada. 
     Se lo denomina sistema de control automático. La figura 6  Muestra el diagrama de 
bloques del sistema de control de lazo cerrado en el que la retroalimentación se toma de la 
salida y se alimenta a la entrada. 
 
 
  Figura Nº. 6     Sistema de control de lazo cerrado                        
 Fuente: El Autor, 2015 
 
Ventajas del sistema de control de lazo cerrado 
 
     Según UNAM (2006) Los sistemas de lazo cerrado tienen muchas ventajas al momento de 
realizar el estudio como se enuncia a continuación: 
 
 Son más precisos incluso en presencia de no linealidad  
 
 Son altamente precisos como cualquier error que se plantea es corregido debido a la 
presencia de la señal de retroalimentación. 
 
 Si existe un error en la  salida el control lo compensa 
 
 Si hay perturbaciones el control las compensa. 
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 La sensibilidad del sistema se puede hacer pequeña para hacer el sistema más estable. 
 
Desventajas de sistema de control de lazo cerrado 
 
     También existen desventajas en los sistemas de lazo cerrado, aquí se nombra algunas: 
 Estos sistemas son más costosos 
 
 Son más complicados de diseñar 
 
 Su estabilidad es el principal problema y se necesita más cuidado para diseñar un 
sistema de lazo cerrado estable 
2.7.4. Comparación de los sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado 
 
 En la tabla 2 se puede observar las ventajas y desventajas de los sistemas de control: 
 
Tabla Nº. 2    Comparación de los sistemas de control    
 
   
Fue
nte: 
Oga
ta, 
201
0 
 
 
   Estudiados los sistemas de control, para esta investigación se va a realizar un sistema de 
control de lazo cerrado por tener sus características de retroalimentación que permite 
comparar la variable de entrada con la de salida. 
 
2.8. Controlador lógico  programable (plc) 
 
Según Porras (1990) “es un dispositivo electrónico diseñado para controlar en tiempo real y 
en medio industrial procesos secuenciales”.  El PLC también se dice que es un aparato que 
posee herramientas de software y hardware capaz de controlar dispositivos externos, recibir 
diversas señales de sensores y tomar decisiones de acuerdo a un programa que el usuario 
realice según los parámetros a controlar. 
 
Sistema de control de lazo abierto Sistema de control de lazo cerrado 
El elemento de retroalimentación está 
ausente. 
El elemento de retroalimentación está 
siempre presente. 
Un detector de error no está presente. Un detector de error está siempre presente. 
Es estable Puede llegar a ser inestable. 
Es inexacto Es preciso  
Es poco fiable Es fiable 
Tiene pequeño ancho de banda Tiene gran ancho de banda. 
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    En la figura 7 se observa que en el desarrollo del plc, se tiene que las entradas que son los 
sensores que se  comunican con el PLC, este a su vez tiene salidas que los comunica a los 
actuadores, y realiza el proceso según los parámetros a programar. 
 
 
   Figura Nº. 7     Esquema del proceso del PLC                                     
   Fuente: Autor, 2015  
 
 
2.8.1. Arquitectura del plc  
 
     Existen varios tipos de PLCs con sus respectivas características y parámetros, entre todos 
los existentes  la arquitectura es la misma como se muestra en la figura 8. 
 
 Unidad central de proceso(CPU) 
 
 Entradas 
 
 Salidas  
 
   Figura Nº. 8      Bloques principales del PLC                                
   Fuente: Autor, 2015 
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2.8.2. Clasificación del autómata programable 
 
Controller (2006) afirma “Se puede clasificar en diferentes tipos de categorías debido a una 
gran variedad de programadores lógicos programables, tanto en aspecto físico, funciones, 
capacidad, en el número de I/0, y otros”. 
 
Podemos clasificar los  PLCs en dos categorías:  
 Clasificación por módulos I/0 
 
 Clasificación por rangos de aplicación    
 
2.8.2.1. Clasificación por módulos I/0 
 
1) Sistema discreto (I / 0):  
 
     Proporciona la conexión física entre los dispositivos de CPU y de campo que transmiten y 
reciben señales digitales. 
 
2) Sistema análogo (I / 0):  
      
      Los módulos de entradas analógicas, se utilizan en aplicaciones en las que la señal del 
equipo de campo es continua tales como presión y temperatura. El módulo de salida analógica 
se utiliza en aplicaciones que necesitan de tensión continua o niveles actuales de control. Un 
ejemplo de este tipo de dispositivo de campo es un accionamiento de motor eléctrico. 
 
2.8.2.3. Clasificación por rangos de aplicación  
El PLC se puede dividir en 5 grupos de aplicación como se enuncia a continuación: 
1- Los autómatas micro se utilizan en aplicaciones de control hasta 32 dispositivos I/0  
 
2- Los pequeños PLCs que controlan de 32-128 I / 0. 
 
3- El PLC medio que controla de 64 -1024 I / 0. 
 
4- los PLCs grandes que controlan de 512-4096 I / 0. 
 
19 
 
 
5- Los PLCs muy grandes que controlan de  2048 hasta 8192 I / 0. 
 
2.8.3 Bloques para el funcionamiento del plc 
 
Todos los PLCs tienen la misma estructura de bloques para su funcionamiento como se 
puede observar en la figura 9, los cuales son: 
 Fuente de alimentación  
 
 Consola de programación  
 
 Periféricos  
 
 Interfaces  
 
 
 
Figura Nº. 9      Bloques necesarios para el funcionamiento del PLC 
Fuente: El Autor, 2015 
 
2.9. Sensores 
 
Un sensor puede ser definido como cualquier instrumento que mide algún tipo de señal física 
o  química y convierte esa medición en una señal eléctrica que puede ser leída por un 
observador o sistema automatizado de recolección de datos. (Iersel, 2014) 
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2.9.1. Criterios para elegir un sensor 
 
     Hay ciertas características que deben tenerse en cuenta cuando elegimos un sensor. (Ojeda, 
2008) 
 
1. Precisión: define los límites de errores cometidos cuando a un instrumento se lo está 
empleando en condiciones del servicio durante un tiempo determinado que puede ser un 
año. 
    
2. Condiciones ambientales: por lo general tiene límites de temperatura / humedad 
 
3. Rango: es el  límite de medición de sensor 
 
4. Calibración: para la mayoría de los dispositivos de medición como las lecturas cambia 
con el tiempo 
 
5. Resolución: incremento más pequeño detectado por el sensor 
 
6. Repetitividad: la lectura que varía se mide varias veces bajo el mismo entorno,  y es una 
característica que nos indica la capacidad de reproducción de la salida del sensor a medir  
como su palabra lo dice repetidamente, los valores idénticos de la variable de entrada, 
con el mismo sensor en el mismo sentido de variación.(figura 10).  
 
La  repetitividad no incluye la histéresis de los instrumentos. 
 
 
                              Figura Nº. 10      Exactitud y repetitividad 
                             Fuente: (Ojeda, 2008) 
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7. Alcance: es una diferencia entre los valores inferior y superior de los campos de medidas 
de los instrumentos.(figura 11) 
 
 
                                 Figura 11   Alcance del sensor       
                             Fuente: (Ojeda, 2008) 
 
8. Linealidad: un sensor es lineal cuando existe una constante de proporcionalidad unica 
que relaciona los intrumentos de su señal de salida con los incrementos de los de la señal 
de entrada, en todos los campos de medida.(figura 12) 
                                       
 
                                Figura Nº. 12     Curva de linealidad 
                                   Fuente: (Ojeda, 2008) 
 
9. Banda muerta: es los rangos de valores por los cuales se puede variar la entrada, sin 
producir un cambio que se pueda ver en la salida.(figura 13) 
 
 
22 
 
 
                       Figura Nº. 13     Banda muerta en un sensor 
                           Fuente: (Ojeda, 2008) 
 
10. Curva de calibración: estas curvas nos permiten obtener una relación más directa  de 
punto a punto de las señales de salida, en relación con las de entrada, y viceversa si el 
caso es necesario. Cada sensor tiene su propia curva de calibración porque esta obtiene 
características que se obtienen de la respuesta directa del sensor. En otros casos a la curva 
de calibración se le llama curva de respuesta en amplitud. (figura 14) 
                                                 
                          Figura Nº. 14     Curva de calibración 
                              Fuente: (Ojeda, 2008) 
 
11. Histéresis: Cuando  calibramos un sensor tomamos datos de subida y datos de bajada de 
la entrada, si los representamos gráficamente los datos de medida que es la variable de 
salida o la variable eléctrica, obtendremos una representación de dos curvas de salida una 
de subida y otra de bajada, deberían ser iguales idealmente, a la diferencia de estas dos 
curvas se le llama histéresis.(figura 15) 
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                                     Figura 15    Curva de histéresis  
                       Fuente: (Ojeda, 2008) 
 
2.9.2. Sensor de caudal       
 
     En un sistema de control de cultivos hidropónicos es necesario utilizar un flujómetro para 
determinar el tiempo necesario y presión de agua al momento de enviar los nutrientes a las 
plantas. Un medidor de flujo (véase figura 16) es un dispositivo utilizado para medir la 
velocidad de flujo o la cantidad de un gas o líquido en movimiento a través de una tubería.  
  
    Las aplicaciones de medición de flujo son muy diversas y cada situación tiene sus 
limitaciones y requisitos de ingeniería propia.                                  
 
                           Figura Nº. 16      Sensor de caudal      
                           Fuente: El Autor, 2015 
     
     Los medidores de flujo se conocen por muchos nombres, tales como medidor de flujo, 
indicador de flujo, medidor de líquido, etc., dependiendo de la industria en particular; sin 
embargo, la función, para medir el flujo, sigue siendo el mismo. 
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2.9.3. Sensor de pH 
     En un sistema de control hidropónico  es necesario medir el pH, ya que con un buen 
control se regulariza  la acidez o base de las sustancias nutritivas de cada cultivo como lo 
requiera. El sensor de pH (véase figura 17) es aquel que mide la actividad química del Ion de 
las sustancias nutritivas, y las transforma a una señal eléctrica 
 
                           Figura Nº. 17     Sensor de pH                
                                   Fuente: El Autor, 2015 
     El pH es muy importante en hidropónica. El pH se mide en una escala de 1-14 como se 
muestra en la figura 18. Un pH entre 5.6 y 6.5 es óptimo para los cultivos hidropónicos.  
 
                            Figura Nº.18      Escala de PH    
                                  Fuente: (Hidroenviroment, 2015) 
 
Según (Hidroenviroment, 2015) La función del pH en la hidroponía es relacionada con la 
solución nutritiva, por lo tanto el sensor de pH mide los rangos de acidez de del agua que es 
los rangos de 1-5, y la solución básica de 8 a 14. Y el pH indicado que es de entre 5.6 y 6.5. 
 
2.9.3.1. Clasificación de los sensores de pH 
     En la tabla 3 se muestra la clasificación de los diferentes tipos de sensores de PH, todas 
con la misma salida eléctrica. 
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Tabla Nº. 3    Clasificación de los sensores de pH según el principio de transducción 
 
Electroquímicos  Efecto de la interacción electroquímica entre el analito y el 
electrodo. 
                  
 
 
 
 
         Señal 
  Eléctrica 
Ópticos Fenómenos ópticos resultantes de la interacción del analito y 
el receptor.   
Másicos Cambio de masa sobre una superficie modificada. 
Térmicos Efecto calorífico de la interacción entre el analito y el 
receptor. 
 Fuente: Calderón, 2013 
 
     En la tabla 4 se muestra la clasificación de los sensores de pH, según su aplicación y 
parámetros a medir. 
 
Tabla Nº. 4    Clasificación de los sensores de pH según el parámetro y aplicación 
 Electroquímicos Ópticos Másicos Térmicos 
Parámetro a 
medir 
Potencial 
Corriente 
Absorbancia 
Fluorescencia 
Masa temperatura 
Transductor Electrodos de metal 
ISFETs 
Fotodiodos Cristales 
piezoeléctricos 
Termistor 
Aplicación pH 
ISEs 
Sensores de O2 Inmunosensores  Sensores 
enzimáticos 
Fuente: Calderón, 2013 
     Como ya se mencionó el pH es un elemento fundamental en un sistema de control, por lo 
que es necesario como se observa en las tablas 3 y 4 es fundamental utilizar el sensor de pH 
de tipo electroquímico.   
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2.10. Bomba centrifuga  
 
     Como se ha anunciado anteriormente el riego es factor fundamental para un sistema de 
control hidropónico, por eso es necesario realizar una descripción de las bombas centrifugas, 
que son las utilizadas para estos tipos de controles. Una bomba centrífuga es la que convierte 
la potencia de entrada a la energía cinética mediante la aceleración de líquido en un 
dispositivo giratorio - un impulsor. 
 
             
                                                            Figura Nº.19     Bomba centrifuga   
                                                       Fuente: El Autor, 2015 
  
 
     Todas las bombas centrífugas incluyen un impulsor de eje impulsado que gira (por lo 
general en 1750 o 3500 RPM) dentro de una carcasa. El líquido fluye en el puerto de succión 
(entrada) de la carcasa y se lanza hacia el exterior de la carcasa y luego sale del puerto de 
descarga. La velocidad impartida al líquido por el impulsor se convierte en energía de presión 
o "cabeza". 
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Glosario de términos  
PLC: Controlador lógico programable 
NFT: Nutrient film technique 
CPU: Unidad central de proceso 
PH: Potencial de hidrógeno  
Ethernet: Cable de comunicación  
OB: Bloque e organización 
FC: Bloque de función  
DB: Bloque de datos  
NA: Contacto normalmente abierto 
NC: Contacto normalmente cerrado 
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CAPITULO III 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de Investigación 
     Este tipo de investigación es un proyecto de carácter tecnológico y aplicado que está 
establecido por la investigación de datos y software, y para la búsqueda de soluciones para 
ciertos inconvenientes o problemas. Se asume que la investigación es un proceso sumamente 
ordenado y obtiene mucha información a partir de un plan preestablecido que una vez 
detallada, cambiará o implementará los conocimientos ya establecidos. 
 
    Toda investigación es pluralizada de acuerdo a los objetivos planteados al realizar la 
investigación, en base a esto se utilizó la investigación de tipo bibliográfica o documental y la 
investigación de campo para presentar el proyecto. 
 
3.2 Investigación bibliográfica y documental. 
 
    Este proyecto obtuvo información gracias a todos los elementos técnicos y teóricos ya 
existentes, porque se realizó  investigaciones en libros, artículos científicos, páginas de 
internet, manuales, mediante los cuales se obtuvo ideas más concretas,  y precisas sobre los 
diversos temas de la investigación en especial la hidroponía, los sistemas de control y la 
instrumentación industrial y la teoría de los programadores lógicos programables.  
 
3.3 Investigación de campo 
 
    Es la que establece un proceso sistemático, inflexible y racional de obtención, análisis y 
presentación de datos, que está basada en una táctica de recolección directa de datos e 
informaciones necesarias para la investigación en el lugar de los hechos.  
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3.4 Métodos 
 
     Para esta investigación se aplicaron diferentes métodos para encontrar conceptos y 
soluciones profundas, por lo que se puede definir a estos métodos como una descripción, un 
análisis y una valoración crítica de los diferentes métodos investigativos. 
 
3.4.1  Método inductivo deductivo. 
 
Este método va de lo general a lo particular y recíprocamente, y se debe tomar en cuenta 
que este método está basado en datos teóricos y reales. Este método ayudó a deducir varias 
suposiciones, es decir; parte de verdades y hechos previamente establecidos como un 
principio  general para luego aplicar a los casos individuales de los sistemas de control 
hidropónicos y así comprobar su validez. 
 
3.4.2 Método analítico sintético 
 
La función de este método es la separación de un todo en diferentes partes para su 
investigación, para observar su esencia y su naturaleza, con la ayuda de este método se logró 
realizar una investigación de forma individual en todo lo que se refiere a los sistemas de 
control, PLC, sensor de pH, flujómetro, hidroponía. 
 
3.4.3 Método experimental 
 
     El objetivo de este método es el estudio de un objeto en el cual el investigador crea las 
condiciones necesarias para el esclarecimiento de las propiedades, con este método se logró 
investigar todo lo referente al software TiaPortal  del controlador lógico programable. 
 
3.4.4. Método lógico deductivo 
 
     Este método aplica los principios descubiertos a casos particulares. Con este método se 
realizó la investigación de los parámetros de los sistemas de caudal aplicando sus fórmulas ya 
existentes 
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3.5 Técnicas e instrumentos  
. 
     Para realizar una investigación existen diferentes tipos de técnicas e instrumentos, todo 
valorado según la naturaleza de la investigación. En este proyecto fue factible utilizar la 
técnica de observación la cual consiste en observar como es el uso de los diferentes equipos 
utilizados, tales como el controlador lógico programable, los sensores, y como estos influyen 
en los procesos industriales, monitoreo de sensores, etc.  
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CAPITULO IV 
4. PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
4.1. Tema 
 
    Diseño de un sistema de control hidropónico en la granja experimental Yuyucocha e 
implementación de un módulo didáctico en la carrera de Ingeniería de Mantenimiento 
Eléctrico.  
 
4.2. Justificación  
 
     El presente estudio se basa en el diseño de un sistema de control hidropónico a mediana 
escala, que sea utilizable para implementar cultivos hidropónicos automatizados y la 
implementación de un módulo didáctico para el laboratorio de la carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Eléctrico de la Universidad Técnica del Norte, en donde los estudiantes 
puedan manipular y controlar un sistema de control hidropónico como parte de prácticas de la 
materia de sistemas de control. 
 
4.3. Fundamentación 
 
     La idea de implementar nuevas tecnologías como el PLC y los sensores, es fomentar el 
aprendizaje mediante las prácticas para el desarrollo de destrezas de los alumnos en el campo 
de los sistemas de control automático. Con esto los estudiantes tendrán una idea de cómo 
implementar la automatización de cultivos hidropónicos con el desarrollo de una práctica 
elemental que involucre la manipulación de variables de programación para establecer nuevos 
comportamientos en el sistema desarrollado, dando paso al estudio de los sistemas de control 
4.4. Objetivos 
 
4.4.1. Objetivo General  
 
    “Diseñar un sistema de cultivo hidropónico que permita adquirir datos para controlar las  
variables que intervienen en el crecimiento de las plantas y realizar la construcción de un 
módulo didáctico del proceso de cultivo hidropónico” 
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4.4.2. Objetivos específicos  
 
 Identificar el tipo de sistema de riego hidropónico idóneo a ser implantado en la granja 
experimental de Yuyucocha. 
 
 Determinar el equipamiento existente y que se puede reutilizar para la implementación 
del riego hidropónico  
 
 Diseñar el sistema de control hidropónico para la granja experimental Yuyucocha y la 
construcción del módulo didáctico. 
 
 Realizar el presupuesto para la implementación del sistema hidropónico. 
4.5. Desarrollo de la propuesta  
 
 4.5.1. Delimitación geográfica  
 
El lugar para el diseño del sistema de control hidropónico está ubicado en la granja 
experimental Yuyucocha en la ciudad de Ibarra, está ubicada en la Parroquia Caranqui. 
 
4.5.2. Ubicación del sitio de trabajo 
 
La granja experimental Yuyucocha tiene las  instalaciones adecuadas para el diseño del 
sistema de control hidropónico, mediante la guía de los docentes a los estudiantes  en todos 
los tipos de cultivos agrícolas. La granja Yuyucocha cuenta con un reservorio que  ayudará 
para el sistema de riego y con dos invernaderos destinados a los sistemas hidropónicos, para 
el diseño es factible considerar el invernadero que está ubicado en  la parte posterior a las 
oficinas y aulas de clases aproximadamente a 22m, donde existen camas de cemento 
destinadas para la investigación hidropónica. 
 
En la figura 20 se muestra el lugar de trabajo para realizar el diseño: 
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Figura Nº.20      Diseño de ubicación del invernadero 
 
4.5.3. Área interna del Invernadero  
 
     En la figura 21 se muestra el área interna del invernadero y en la figura 22 el diseño de la 
misma, en este lugar se instalarán las líneas para el cultivo respectivo por donde recirculará la 
solución nutritiva.  
 
 
Figura Nº. 21      Vista Interna del invernadero 
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Figura Nº. 22     Diseño de la vista interna del invernadero 
4.5.4. Sistema de riego  
 
     El riego es el principal parámetro para un sistema de control en cultivos hidropónicos, en 
la granja Yuyucocha todos los cultivos son regados manualmente, por lo que los cultivos son 
visualizados por el personal de la granja, y los cultivos hidropónicos necesitan de un correcto 
sistema de riego, en base a un sistema de control utilizando un PLC. 
 
     Tomando en cuenta la infraestructura del invernadero y como está instalado el sistema de 
tubería es factible utilizar el sistema de riego  NFT. Este sistema consiste en la circulación 
continua del riego de la sustancia nutritiva a través de la raíz del cultivo, sin que esta se 
encuentre inmersa en algún sustrato si no que quede sostenida en el canal de cultivo, por 
donde su interior fluye dicha sustancia.   
      
   La solución nutritiva tiene una renovación continua  en el entorno de la raíz que permite un 
suministro adecuado de nutrientes minerales y oxígeno, necesarios para los cultivos siempre 
que se realice un correcto control. 
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4.5.4.1. Componentes del sistema de riego NFT 
 
   En la figura 23 se pueden observar el esquema sencillo de la instalación de un sistema de 
riego NFT con los siguientes elementos principales:  
1. Tanque colector 
 
2. Bomba centrífuga 
 
3. Tuberías de distribución 
 
4. Canales de cultivo 
 
5. Tubería colectora 
 
 
                   Figura Nº. 23     Esquema del sistema NFT 
 
4.5.4.2. Procedimiento de cálculo 
 
     El invernadero tiene una longitud de 8m por 3 m, el cual tendrá 4 líneas de tubería de 4’’ 
de diámetro, en las líneas de distribución con un caudal promedio de 2.5 litros por minuto en 
cada tubería con el flujo de la sustancia nutritiva continua. 
Datos: 
Caudal requerido: 2.5 lts/min por cada línea de distribución  
Distancia entre plantas: 20 cm 
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Duración de cada riego: 10 minutos cada hora 
Cálculo total del sistema 
Q total:                     
Q total: (2.5 lts/min) (4 líneas) 
Q total: 10 lts/min 
          
   
   
 
   
       
 
    
   
 
Q total = 1.66 x 10-4 m3/s 
 
     Con el dato obtenido del cálculo de caudal se deduce que es el adecuado en comparación 
con otro tipos de riego para la recirculación de la sustancia nutritiva, para el sistema de riego 
NFT es necesario realizar el riego todos los días cada 2 horas durante 3 minutos, entonces 30 
litros de riego cada dos horas es el adecuado para que los nutrientes entreguen los compuestos 
adecuados a la raíz de las plantas. 
 
4.5.4.3. Diagrama del sistema de riego 
 
     En la figura 24 se muestra el diseño del sistema de riego NFT con las medidas reales de la 
granja Yuyucocha, y como se observa, el invernadero cuenta con 4 líneas de cultivo por 
donde debe recircular la sustancia nutritiva  según los tiempos de riego programados. 
 
    Figura Nº. 24      Diagrama del sistema de riego NFT 
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4.5.5.  Equipos instalados  
 
     Como ya se mencionó anteriormente la granja cuenta con un propio invernadero y un 
sistema se bombeo, por estas razones es factible utlizar la bomba instalada con su respectivo 
sistema de distribución de riego hacia le invernadero. 
 
4.5.5.1. Bomba  jet eléctrica jsw55        
                       
     El equipo instalado es una bomba “jet eléctrica jsw55” como se puede observar en la 
figura 25 y sus características se muestra en la tabla número 5: 
                                  
 
Figura Nº. 25     Bomba  jet eléctrica jsw55 
 
Tabla Nº. 5    Características de la bomba eléctrica jet jsw55 
Potencia (HP) 1,0 
Voltaje (V) 110/220 
Amperaje A) 10/5,5 
Frecuencia (HZ) 60 
KW 0,75 
Capacitancia (uF) 40 
Qmax (I/min) 50 
Altura máxima (m) 47 
Etapas 1 
Suct. Hmax (m) 8 
Succión y descarga 1” x 1” 
   Nota: Tomado de la placa de características de la bomba 
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4.5.5.2. Filtro manual de discos 
 
     Para el sistema de control de riego es necesario tener un filtro, ya que para el control de pH 
y las sustancias nutritivas, el agua debe estar libre de materias orgánicas e inorgánicas, y para 
evitar que los condutos de riego se tapen.  La granja tiene instalado un “filtro manual de 
discos azud modular 100” como se observa en la figura 26, que se utiliza para limpiar el agua, 
y sus características se puede observar en la tabla 6. 
                                    
Figura Nº. 26   Filtro manual de 
discos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Tabla Nº. 6    Características del filtro azud modular 
 
Nota: Tomado de hoja técnica filtro azud modular. Recuperado de                                                                                                                                                                           
http://www.azud.com/imagenes/modelos/20091124114052AZUD%20MODULAR%20100_ESP.pdf 
 
Caudal máximo: 6m3/h (26 gpm) 
Superficie filtrante malla: 160cm2 
Superficie filtrante (Discos): 180 cm2 
Equipado con conexiones auxiliares 
Sistema de cierre roscado efectivo a alta y baja presión 
Resistencia a productos químicos en caso de fertirrigación 
Amplio grado de rangos de filtración en discos y mallas 
Equipado con conexiones auxiliares 
Máxima superficie filtrante y menor mantenimiento 
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4.5.5.3. Válvula de control eléctrica  
 
     La válvula de control eléctrica también llamada electroválvula es usada para regular el 
paso del agua a través de los canales. Sus características se pueden observar en la tabla 7. 
 
Tabla Nº. 7    Características válvula eléctrica 
 
Serie:  2000  
Voltaje: 24v AC  
Tamaño: 1” 
Corriente de operación: 0.20 A 
Corriente de arranque: Nylon reforzado  
Frecuencia(50-60-Hz) 
Partes metálicas: Goma natural  
Material: Resistentes a la corrosión y a la radiación 
UV 
Cuerpo y tapa: Acero inoxidable 
Sostenida: 0.40ª 
Válvula: Con solenoide de dos vías con llave de 
apertura manual que permite regular la apertura de la 
válvula de acuerdo al flujo que se requiera  
Nota: Tomado de hoja técnica de válvulas plásticas de control hidráulico (2012). Recuperado de: 
http://riegointegralweb.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Irrigation-Cotalog-Spanish.pdf 
 
4.5.5.4. Válvula de pie 
      
    La función de la válvula de pie es evitar el paso de sólidos flotantes que puedan encontarse 
en el líquido que esté absorviendo y porovoquen el taponamiento en la tuberías, en la figura 
27 se muestra el tipo de válvula instalado y sus caracteristicas se puede observar en la tabla 8. 
 
 
Figura Nº. 27   Válvula de pie 
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Tabla Nº. 8     Características de la válvula de pie 
VÁLVULA DE PIE 
Función de impedir que el agua contenida baje o se devuelva al pozo. 
Cuerpo de bronce y filtro de acero inoxidable 
Uso en pozos y estanques colocada en puestos bajo el nivel del agua 
Presion máxima: 16 Bar 
Flujo vertical 
Temperatura máxima: 90° c 
Medida: 1” 
Nota: Tomado de la descripción en línea de las válvulas de pie: recuperado de 
http://www.masterriego.es/docs/Tarifa%20riego%20Fluidra%20-%202013.pdf 
4.5.6. Parámetros a considerar en el diseño del sistema de control hidropónico  
4.5.6.1. Lugar y ambiente de trabajo  
 
     Todos los equipos a utilizar como el PLC, sensores y actuadores deben  estar totalmente 
aislados ya que existen parámetros como el calor, la humedad,  partículas de polvo y agua, 
entre otros factores que pueden afectar el correcto funcionamiento de los dispositivos. 
 
4.5.6.2. Operación del sistema de control 
 
     El sistema de control de cultivos hidropónicos en la granja Yuyucocha debe tener la 
capacidad de permitir la manipulación del docente o administrador de este tipo de estudios de 
investigación, ya que suministra datos muy importantes como el valor del pH de la sustancia 
nutritiva, y saber si es el adecuado para el proceso de crecimiento de la planta fomentando con 
esto los procesos de investigación de este tipo de cultivos. 
 
1. Variables a censar  
 
     Las variables a censar en el sistema hidropónico son el caudal y el pH, que son las 
principales en el sistema de control automático, para ello es necesario utilizar un sistema de 
control de tipo lazo cerrado. 
 
a) Variable de censado del sensor de caudal 
 
     Para poder controlar el caudal de la sustancia nutritiva, el proceso de las líneas de riego 
necesita un controlador que en este caso es el PLC, este toma la diferencia entre el caudal 
 
41 
 
deseado(o referencia) y el caudal medido y provee el voltaje para las líneas de riego en este 
caso la bomba centrífuga tal que haga posible que la diferencia sea cero o lo más cercana 
posible. (Véase figura 28) 
 
 
   Figura Nº. 28        Diagrama de control del sensor de caudal 
 
     La medición del caudal es obtenida conectando el sensor de caudal al proceso de control, 
esta medición es realimentada y comparada con el caudal deseado. La diferencia entre el 
caudal deseado y el caudal medido es el error. 
 
b) Variable de censado del sensor de pH 
 
     Esta medición va tener un rango estándar de pH en la sustancia nutritiva de 5,6 a 6,5, para 
ello es necesario realizar un control de tipo on-off o también llamado de dos posiciones ya 
que si el pH aumenta o disminuye de los valores establecidos se van activar dos 
electroválvulas que entregrá elevador de pH si disminuye y reductor de pH si sobrepasa el 
rango estándar. En la figura 29 se muestra en diagrama del control on-off. 
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          Figura Nº. 29       Diagrama de control on-off del sensor de pH 
 
     Este sistema de control consiste en activar las electroválvulas de elevador o reductor de pH 
en la sustancia nutritiva, cuando el pH esté por debajo o por encima del valor estándar 
deseado (Setpoint), y luego desactivar cuando esté en el rango de 5,6 a 6.5. Todo esto va a 
realizar un contactor gobernado a su vez por un relé dentro del PLC. 
 
2. Uso de la sustancia nutritiva 
     La solución nutritiva se la debe preparar de manera manual, existe en el mercado 
productos ya listos para mezclar en el contenedor y contienen el pH adecuado para cultivos 
hidropónicos, esta va a ser utilizada para todas las fases de crecimiento del cultivo hasta ser 
cosechado, y que va recircular según los parámetros de tiempo programados. 
 
3. Circulación de la sustancia nutritiva 
 
Para la circulación de la sustancia nutritiva se debe considerar los siguientes parámetros: 
 
a) Tiempo de inicio 
 
     El inicio del riego de la sustancia nutritiva lo va a realizar el operario manualmente con la 
pantalla HMI según la tecla programada para dar funcionamiento al sistema, al momento de 
inicializar el PLC activará la bomba centrífuga dando el primer riego a las líneas de cultivo. 
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b) Conteo de tiempo de circulación de los nutrientes 
     Para los sistemas hidropónicos es necesario dotar de nutrientes a las raíces de las plantas 
cada dos horas durante el día con un flujo de 10 litros durante tres minutos, en este tiempo la 
solución nutritiva va a estar recirculado por todo el cultivo, dando los nutrientes necesarios al 
cultivo. 
 
c) Funcionamiento de la bomba centrífuga+ 
 
     El PLC dará la orden a la bomba centrífuga para que succione el caudal adecuado de 10 
litros. Al terminar los tres minutos de riego, el PLC dará la orden a la bomba centrífuga para 
apagarse, y después de dos horas dará otra vez la orden para el riego durante el tiempo que es 
necesario, esta acción va a realizar constantemente durante el día. 
 
d) Funcionamiento de las electroválvulas  
 
     Al momento de dar la orden el PLC a la bomba centrífuga esta va a estar funcionado al 
100% en otras palabras a una frecuencia de 60Hz, las electroválvulas van a estar programadas 
en el controlador lógico programable mediante flujómetro para cuando el caudal llegue a estas 
solo se dé un caudal de 10 litros. 
 
e) Funcionamiento del sensor de caudal 
 
    La función del flujómetro es entregar la información del valor del caudal al controlador 
lógico programable para que este de la orden a la bomba centrífuga y al mismo tiempo a las 
electroválvulas para que se dote de un flujo de 10 litros para las líneas de cultivo.  
 
4. Medición de pH 
  Como ya se mencionó anteriormente el pH adecuado para los cultivos hidropónicos debe 
tener una escala de 5,6 a 6,5, si esta se sobrepasa o disminuye de esos valores es necesario  
realizar el control mediante dos electroválvulas una que entregará a la sustancia nutritiva 
reductor de pH si se este se eleva (básica) y la otra entregará elevador de pH si se disminuye 
(ácida). En la figura 30 se muestra un diagrama del comportamiento del pH. 
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                 Figura Nº. 30       Diagrama de pH 
 
4.5.6.3. Requerimiento de energía eléctrica 
 
En la tabla  9 se muestra los Kwh que va a consumir el sistema de control 
 
Tabla Nº. 9  Consumo de energía eléctrica 
Dispositivo Número de horas de 
funcionamiento al día 
Potencia (W) Energía  
Bomba centrífuga 2 746 1492 
Variador de 
frecuencia 
2 1110 2220 
3712 
 
   La energía consumida diariamente será de 3712, o sea 3,712 kWh por día, esto multiplicado 
por 31 días es de 111 kWh al mes. 
(111kWh)*  (0,10 ctvs. Valor del kWh)= $11,10 
 
4.5.6.4. Ubicación del sistema de riego 
 
     Como ya se mencionó anteriormente el sistema de riego es fundamental en los sistemas 
hidropónicos, para ello es necesario realizar el diseño del sistema de riego y como está 
construido las tuberías del reservorio hacia el invernadero. 
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     En la figura 31 se muestra la instalación de la caseta de distribución en donde está 
instalado el sistema de bombeo y cuenta con un reservorio como se indica en la figura que es 
para el riego de toda la granja Yuyucocha. 
 
Figura Nº. 31     Sistema de riego de la granja Yuyucocha 
     
     Pero para el sistema de control hidropónico se necesita de un tanque que contenga 
sustancia nutritiva y no necesariamente del reservorio, como ya se mencionó la recirculación 
del riego debe entregar los adecuados nutrientes a las raíces de las plantas. La granja cuenta 
con tanques que son los adecuados para realizar la mezcla de la sustancia nutritiva y para su 
instalación solo se debe cambiar la tubería de extracción de la bomba centrífuga a dicho 
tanque. Tomando en cuenta lo mencionado en la figura 32 se muestra el diagrama del sistema 
de riego existente en la granja. 
Figura Nº. 32       Diagrama de componentes del sistema de riego de la hacienda Yuyucocha 
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4.5.6.5. Diagrama del sistema de control hidropónico     
 
     Como se puede observar en la figura 33 se tiene un software mediante el cual se va a 
controlar todos los parámetros del sistema de control automático, pH de la sustancia nutritiva, 
riego y caudal, todos estos datos se podrán observar en la pantalla HMI. 
 
     Figura Nº. 33       Diseño del sistema de control hidropónico 
 
4.5.6.5.1. Descripción de elementos del sistema de control   
 
1. Interfaz de programación con software TIAPORTAL. 
 
2. Controlador lógico programable(PLC) 
 
3. Pantalla HMI, visualización de salidas del sistema de control  
 
4. Bomba centrífuga para el sistema de riego  
 
5. Válvula de pie 
 
6. Sensor de caudal para medir la velocidad del agua, es necesario para el control de 
riego de los nutrientes en los cultivos.  
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7. Sensor de pH necesario para controlarlo en la sustancia nutritiva  
 
8. Cable de programación Ethernet 
 
9.  Variador de frecuencia  
     El objetivo de controlar el sistema de control hidropónico es mantener las magnitudes 
dentro de un rango establecido, sin importar la presencia de factores que afecten la estadía de 
factores alternos  que alteren el proceso de control.  Al mantener las magnitudes adecuadas en 
el sistema de control, los cultivos van a crecer de la forma adecuada  en el invernadero de la 
granja. 
 
    El sistema de control está formado por tres procesos: Adquisición de datos mediante los 
sensores, transmisión de datos, almacenamiento y procesamiento de información, cada uno 
aporta para el adecuado funcionamiento del sistema de control. Para el sistema de control 
propuesto las magnitudes a medir son: humedad: caudal de riego y pH, que se deben 
monitorear en la pantalla HMI controlada igualándolas a un valor apto para el desarrollo de 
los cultivos. 
 
4.5.6.6. Presupuesto referencial 
 
     El presupuesto requerido para la instalación del sistema de control hidropónico se muestra 
en la tabla 10, aquí se indica todos los elementos de control y de potencia, cabe resaltar que 
los equipos instalados que se mencionó anteriormente ya están instalados y no hay la 
necesidad de incluirlos. 
 
Tabla Nº. 10 Tabla referencial de presupuesto de los equipos de control 
Descripción   Cantidad Precio (USD) 
PLC S71200 12/12 Ac/dc Rly 1 420,00 
Módulo de expansión de 4 entradas y 
2 salidas analógicas  
1 530,00 
Pantalla HMI simatic monocromática 1 370,00 
Sensor de caudal (flujómetro) 1 40,00 
Sensor de pH 1 70,00 
Sensor de humedad relativa 1 35,00 
Variador de frecuencia 1 HP 1 265,00 
Contactor 10A/ 220 V 1 16,00 
Caja de control  1 72,00 
Interruptor trifásico  1 15,00 
Total:          1836,00 
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     En la tabla 11 se muestra el presupuesto del sistema para riego de tipo NFT para el 
invernadero 
 
Tabla Nº. 11 Tabla referencial de presupuesto de los equipos de control 
 
     
      
 
 
 
 
     El presupuesto total para la implementación del sistema de control hidropónico con el tipo 
de sistema de riego NFT es de USD 2.145, cabe mencionar que implementado este sistema y 
con el cuidado necesario de los equipos de control, los estudiantes podrán realizar este tipo de 
investigaciones con valores reales de la variables de flujo y del pH de nutrientes que adquiere 
el sistema de control.  
 
   Con todos estos elementos se puede realizar la implementación del sistema de control 
hidropónico en la granja experimental Yuyucocha, es importante saber que con este sistema 
automatizado se puede realizar cualquier tipo de cultivo. 
4.6. Construcción del módulo de control hidropónico 
4.6.1. Diseño  del sistema de riego 
 
     Para realizar la construcción del módulo es necesario empezar con el diseño del sistema de 
riego, en la tabla 12 se muestran los materiales necesarios para su construcción: 
 
 
 
Descripción Cantidad Precio (USD) 
Tubo universal PVC 1” 8m  4 16,00 
Tubo Reductor 50*32 M-H PVC 2 10,00 
Tubo tipo T 50*32*50 reductora PVC 
pegada 
8 24,00 
Tapón 50mm PVC hembra pegado 2 7,00 
Electroválvula para riego 4 200,00 
Tubo universal PVC 2”  30m 1 42,00 
Pegante para tubo PVC tipo industrial 2 10,00 
Total:         309,00 
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Tabla Nº. 12      Material para la construcción del sistema de riego 
Cantidad Material 
6 Codo 50*90 Gr. PVC pegado 
2 Reductor 50*32 M-H PVC PEGADO 
6 TEE 50*32*50 REDUCTORA PVC PEGADA 
2 TAPON 50MM PVC HEMBRA PEGADO 
4  ADAPTADOR PVC 32 MM*1´´ MACHO BSP AM3 
2 UNIVERSAL 1´´ PVC BSP 
1 VALVULA DE PIE 1´´ 
1 CODO 32*90 Gr. PVC PEGADO 
 
Descripción de los materiales  
 
- Codo: destinado para la unión de la tubería de la bomba y de los sistemas de distribución. 
 
- Reductor: Para ser instalada en la bomba de succión 
 
- Te reductora: para la distribución del riego a las tuberías de distribución  
 
-Tapón hembra: es utilizado para cerrar los canales de riego principales, y cerrar todo el 
sistema de riego  
 
- Adaptador macho: se utilizan para las salidas y disminución del sistema de salidas y 
entradas de la bomba  
 
-PVC universal: son las tuberías por donde circula el líquido  
 
- Válvula de pie: usada para mantener la presión hidráulica para mantener el flujo del líquido 
  
 
4.6.1.1.  Diseño y construcción del sistema de riego en el módulo 
 
     Para el diseño y  construcción del sistema de riego se debe considerar el mismo diseño de 
tipo NFT, ya que en este tipo de sistema se pueden visualizar las variables que intervienen en 
el módulo como es el caudal y el pH, por tener las características de la recirculación del riego 
y así poder programar tiempos en la simulación  del sistema de control para que pueda ser 
visible en la pantalla HMI.  
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     En la figura 34 se muestra el diseño del sistema de riego en donde se va a controlar el 
riego y la adquisición de datos mediante los sensores de las variables de caudal y pH. 
 
          Figura Nº. 34    Diseño del sistema de riego para el módulo 
 
4.6.1.2.   Adquisición de datos mediante lo sensores  
 
a) Sensor de Ph 
 
    Para realizar las mediciones del pH del agua que fluye a través de la plantas en los cultivos 
hidropónicos es necesario contar con un sensor que sea capaz de mediar estas características. 
El sensor de pH a utilizar es de tipo electrodo se utiliza este tipo de sensor por tener 
incorporada una tarjeta de arduino que está incorporada en la conexión y cuenta con led que 
indica el indicador de encendido es de fácil manipulación y de programación. Este sensor se 
lo puede observar en la figura 35. 
 
                               Figura Nº. 35      Sensor de pH 
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     Este sensor tiene muchas ventajas al momento de su uso ya que es de tipo analógico y se 
puede visualizar fácilmente su salida solo con conectar el sensor de pH con conector BNC y 
enchufe interfaz del medidor de pH en el puerto de entrada analógica de cualquier controlador 
Arduino. Este sensor tiene la capacidad de comunicarse fácilmente con el módulo de 
expansión de entradas y salidas analógicas por ser de tipo analógico, y tiene un voltaje de 
operación de 5v ideal para el controlador lógico programable que tiene un rango de 0-10v. 
Las características del de este sensor se puede observar en la tabla 10 
 
Tabla Nº. 13      Características del sensor de pH 
características del sensor de pH SKU: SEN0161 
Módulo de alimentación  5.00 V 
Tamaño 43mm × 32mm 
Rango de medición: 0-14 pH 
Temperatura de medición 0-60 ℃ 
Precisión ± 0.1 pH (25 ℃) 
Tiempo de respuesta ≤ 1 min 
PH 2,0 Interface (parche de 3 pies) 
Longitud del cable del sensor al conector BNC 660mm 
Indicador LED de alimentación 
Ajuste de ganancia del potenciómetro 
Nota: Tomado de la descripción del sensor de pH. Recuperado de: 
http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161) 
 
b) Sensor de caudal YF-S201 
 
     Para el control de riego se necesita tener un sensor de este tipo (figura 36), este tiene sus 
características ideales para la visualización de datos en la pantalla HMI, ya que está formado 
por un rotor de agua y un sensor de efecto hall, cuando la sustancia nutritiva fluye a través del 
rotor, este gira y envía los datos  al controlador lógico programable y este a su vez a la 
pantalla HMI. 
 
Figura Nº. 36 Sensor de caudal YF-S201 
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     La ventaja de este sensor es cuando la velocidad cambia según el flujo de caudal que 
atraviesa el sensor y se obtiene una señal de salida de pulsos que corresponde al flujo la cual 
se conecta directamente al controlador. En los cultivos hidropónicos el riego deseado para la 
sustancia nutritiva es de 10-20 litros, este sensor por tener estas características  de medición es 
el ideal para su uso con el controlador lógico programable y la pantalla HMI. Sus 
características se puede observar en la tabla 14. 
 
Tabla Nº. 14 Características del sensor de caudal YF-S201 
Sensor de caudal MR 178 
Modelo  YF-S201 
Voltaje de funcionamiento 8V~18V 
Corriente de operación 15mA (5V) 
Q Caudal [L/min] 
Frecuencia de caudal f=7.5*Q 
Pulsos por litro 450 
Paso de caudal 1L/min ~ 30L/min 
Presión del líquido 1.75Mpa 
Conector Amarillo: Señal de Pulso (salida) 
Nota: Adaptado de hoja de datos de sensor de caudal. Recuperado de:   
https://www.vistronica.com/sensor-medidor-de-flujo-yf-s201-detail.pdf?tmpl=component 
4.7. Construcción del módulo 
 4.7.1. Construcción del sistema de riego 
 
     Como se detalló anteriormente los materiales para la construcción se inicia la fabricación 
del sistema de riego como se puede observar en la figura 37. 
 
 
Figura Nº. 37  Construcción de la tubería para el sistema de riego 
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A continuación se realizó la instalación de la bomba centrifuga utilizando conectores que 
soporten la presión del equipo. Véase figura 38 
 
Figura Nº. 38 Instalación de la bomba centrífuga 
 
     Finalmente se tiene la construcción ya terminada del módulo del sistema de riego como se 
ve en la figura 39, de donde se  parte para los parámetros de construcción de la parte de 
control del módulo. 
 
 
                                        Figura Nº. 39     Sistema de riego 
 
     Se requiere de una mesa para colocar todos los dispositivos de riego, de control y de 
potencia, a continuación en la figura 40 se muestra la mesa donde se colocarán los nombrados 
anteriormente. 
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Figura Nº. 40      Mesa para el módulo 
 
4.7.2. Montaje de los dispositivos de control 
 
     En esta parte se instala todos los dispositivos que intervienen en el sistema de control y de 
potencia. Véase figura 41 
 
 
                           Figura Nº. 41      Sección de control 
 
4.7.3. Equipos instalados en la sección de control 
 
     En la tabla 15 se puede observar los equipos instalados el módulo y luego se detalla cada 
uno de ellos. 
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Tabla Nº. 15     Dispositivos del sistema de control 
No. Nombre 
1 PLC Siemens S71200 
2 Módulo de expansión de entradas y salidas analógicas 
3 Interruptor trifásico 9ª 
4 Porta fusibles  
5 Contactor 9A/220v 
6 Pantalla HMI  
7 Variador de frecuencia  
 
1. Controlador lógico programable S71200 
 
     Este tipo de PLC es el ideal para el sistema de control automático ya que posee varias 
características que son necesarias en el momento de la programación de los dispositivos, este 
controlador recibirá las señales de los sensores de pH y de caudal y a su vez dará la orden a 
los actuadores como son la bomba centrífuga y las electroválvulas dosificadoras de pH. 
 
    Este modelo de PLC y el software de programación TiaPortal (STEP 7) basado en 
windows tienen la flexibilidad necesaria para solución en los campos de la automatización y 
los sistemas de control automático. El PLC se puede observar en la figura 42. 
 
 
 Figura Nº. 42    Controlador lógico programable 
 
     Las características que tiene este PLC son las más adecuadas para la automatización en el 
módulo de control por tener 8 entradas y 6 salidas digitales, que son necesarias para la 
instalación de los diferentes dispositivos como por ejemplo la pantalla HMI. Las 
características se pueden observar en la tabla 16. 
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Tabla Nº. 16     Características del PLC S71200 
PLC Siemens  S71200 
Modelo  CPU 1212C AC/DC/Relé 
Voltaje de funcionamiento 110/220VAC 
Incorpora  8 DI a 24 VDC, 6 DO tipo relé, 2 AI (0-
10VDC) 
Memoria  50KB 
Puerto de comunicación  Profinet / Industrial Ethernet RJ45 
10/100Mbps 
Capacidad de ampliación Hasta 1 Signal Board (SB), 2 módulos de 
señal (SM) y 3 módulos de comunicación 
(CM). 
  Nota: Tomado del catálogo siemens agosto 2014. 
 
2. Módulo de expansión de entradas y salidas analógicas 
 
     En el módulo se necesita visualizar el valor obtenido por el sensor de pH, este sensor 
necesita para ello una salida analógica que sea transformada mediante la conversión digital-
analógica del controlador lógico programable, con el objetivo de visualizar el valor de pH 
medido en la pantalla HMI. 
 
     Este módulo de expansión tiene buena comunicación al momento de realizar la 
programación con el software TiaPortal, y además tiene 2 salidas analógicas una para el 
sensor de pH y la otra salida para la instalación de cualquier dispositivo que el usuario 
requiera. El módulo de expansión se puede observar en la figura 43. 
 
 
             
Figura Nº. 43    Módulo de expansión de entradas 
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     El controlador lógico programable posee señales binarias que solo puede adoptar dos 
tensiones, una tensión presente de +24V y una tensión  no presente de -24V, por este motivo 
hay que adaptar un módulo de expansión de entradas y salidas analógicas, este a su vez puede 
adoptar cualquier valor dentro de un rango determinado que se requiera. 
 
3. Pantalla HMI 
 
 
     La pantalla HMI es necesaria para visualizar las respuestas de los sensores y del setpoint, 
y desde la pantalla manejar el control del caudal y visualizar el pH adecuado para cada 
variable controlada. En esta pantalla podemos observar cada tipo de caudal y de pH, 
estableciendo para el usuario una visión de cómo se está comportando el sistema y sus 
cambios en las variables de cada sensor. En la figura 44 se puede observar la pantalla HMI a 
utilizar. 
 
 
                           Figura Nº. 44      Pantalla HMI 
 
     Las bondades que ofrece esta pantalla son sus 10 teclas de función donde se puede 
programar las funciones necesarias para realizar el control automático o manual. Las 
características se puede observar n la tabla 17. 
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Tabla Nº. 17 Características de la pantalla HMI 
   
 
 
 
 
 
 
4. Variador de frecuencia  
     En el módulo de control automático se va a realizar cuatro tipos diferentes de variables de 
riego, para ello es necesario el variador de frecuencia que tiene la función de cambiar la 
velocidad de la bomba para que circule más riego o menos riego según la programación 
realizada. Este variador de velocidad como se observa en la figura 45 tiene la capacidad de 
funcionar con sistema trifásico de 200-230 (V), y con varias teclas de función para operarlo 
manualmente.  
 
 
Figura Nº. 45  Variador de velocidad 
 
     La capacidad de este variador de frecuencia es para motores eléctricos de 1hp,  y es el 
adecuado para la bomba centrífuga a instalar que tiene la capacidad de 1hp. Las 
características se pueden observar en la tabla 18. 
 
 
Pantalla HMI 
Modelo  Monocromática  
Pantalla  3.6´´ 
Número de teclas  10 
Panel para funciones básicas en aplicaciones simples y de máquina 
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Tabla Nº. 18  Características del variador de frecuencia iG5A 
Variador de frecuencia iG5A 
Modelo  SV008iG5A 
Voltaje de funcionamiento 200-230V  
Corriente de entrada  6.6 A 
Corriente de salida 5 A 
Frecuencia de salida  0.1-400 Hz 
Potencia  1hp 
Capacidad (KVA) 1.9 
Nota: Tomado del manual del variador de frecuencia LS. 
 
4.7.4  Cableado de la parte de control 
 
     En la figura 46 se muestra el cableado de todos los dispositivos que están instalados en la 
parte de control, para ello se necesitó cable flexible # 16 para la parte de control, y para la 
parte de potencia cable # 12. 
 
 
                            Figura Nº. 46    Cableado de la parte de control 
 
     Para la bomba centrífuga se utilizó cable # 12 en vista de que la capacidad de la bomba es 
de 1HP, y este cable es el adecuado para su instalación. 
 
4.7.5. Instalación del sensor de caudal 
 
     El caudal es una de las variables que medirá el módulo, con este sensor  se puede observar 
en la pantalla HMI los litros por minuto programados. (Figura 47) 
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Figura Nº. 47   Instalación del sensor de caudal 
 
4.7.6. Instalación de las electroválvulas  
 
     En la ilustración 48 se observa el sitio donde se instala las electroválvulas, estas nos sirven 
para entregar elevador y reductor de pH, si este no cumple con los valores programados. Estas 
electroválvulas funcionan  a 110 V y para ello es necesario conectar un bornera para tierra con 
una fase, para la comunicación con el PLC se conecta  a las salidas del controlador Q0 y Q1.  
 
 
       Figura Nº. 48  Instalación de electroválvulas 
 
     El sistema consta de dos electroválvulas, una que entregará reductor de pH si la solución 
nutritiva está muy básica, y la lo otra que entregará elevador de pH si el agua está muy acida. 
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4.7.7. Diagrama de conexión eléctrica 
 
     En la figura 49 se observa el diagrama de conexión eléctrica de todo el módulo tanto de la 
parte de potencia como la de control. 
 
Figura Nº. 49      Diagrama de conexión eléctrica 
 
4.8. Programación y configuración de dispositivos 
 
     Para la programación de todos los componentes del módulo se utilizó el software TiaPortal 
V13 con el tipo de lenguaje KOP. Este tipo de programación  se divide en dos partes, una para 
programar el controlador lógico programable y la otra para programar la pantalla HMI. 
 
     Para la programación del controlador lógico programable fue necesario dividir en tres 
bloques de programa:  
1. Bloque de organización (OB) en el que se pueden programar instrucciones o llamar 
otros bloques. 
 
2. Bloque de función (FC) el cual es un bloque lógico sin memoria. 
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3. Bloque de datos (DB) el cual sirve para almacenar datos del programa como hora y 
fecha.  
 Paso 1 para comenzar a realizar a comenzar la programación hay que abrir el software 
TiaPortal crear un nuevo proyecto y configurar el PLC. 
 
 
 
Se hace click en la configuración señalada ya que esas son las caracteristicas que tiene el PLC  
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Paso 2  hay que agregar el módulo de expansión de entradas y salidas analógicas con las 
características mencionadas con anterioridad. Hacer click donde se indica y arrastrar junto al 
PLC. 
 
 
Paso 3  configurar la pantalla HMI, en este caso se tiene la pantalla seleccionada  
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     Para realizar la comunicación de la pantalla HMI y el PLC se hace click en dispositivos y 
se unen los puntos marcados. 
 
 
Paso 4 agregar bloque de datos  
 
 
 
 
  
 
65 
 
Paso 5. Para programar el sensor de caudal creamos un bloque de organización, hacemos 
doble click y  aparecen 4 tipos de bloque y elegimos el de organización.   
 
 
 
Agregado el bloque de programación que también se le puede cambiar de nombre, se 
empieza a programar agregando un dispositivo “move” que tiene la función de mover un 
valor a otro, se hace en click en cuadro vacío y se arrastra al segmento 1. 
 
 
 
Para configurar el dispositivo “Move” se pincha en el signo de interrogación y se 
desplazará una tabla en la cual vamos a buscar “Move”, luego de esto agregamos una tabla de 
variables del PLC, y damos nombre para la entrada y la salida.  
 
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: el valor %ID1000 es la memoria establecida por el contador del PLC 
 
Realizado la tabla de variables se procede a seleccionar en el dispositivo MOVE los 
respectivos datos de entrada como de salida. 
  
 
A continuación se crea un seteo para  dar el mando al siguiente segmento si el dispositivo 
MOVE ya realizó la acción. Para realizar esto se da  click en la flecha de  abrir rama y 
arrastra al segmento 1,  realizado esto se da click en el lado derecho de la pantalla se da 
click en operaciones lógicas con bits y se le da click en “Activar la salida” 
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Se asigna una variable al seteo que se le va a llamar Cv2 de tipo booleano, se le da click en 
los signos de interrogación y la variable queda asignada. 
 
 
 
Paso 6.  Hay que realizar un acondicionamiento para la señal del sensor de caudal, para 
ello se debe programar un contador, para ello nos vamos a la parte derecha, en la información 
se da click en tecnología y se selecciona el contador y se arrastra al segmento 2. Luego se 
configura el dato en la tabla de variables con un status de tipo de dato “WORD” y el valor del 
contador “CV1” de tipo booleano. 
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Luego de esto se le asigna el valor al HSC que va tener un número de 257 que es un valor 
ya incorporado en el contador, luego se le asigna el valor del contador 1 “CV1”, y luego el 
status, valores que ya se los designó en la tabla de variables. Luego realiza una asignación 
para saber si el contador ya contó. 
 
 
 
Para asignar el dato a la asignación se introduce el dato en la tabla de variables de tipo 
booleano. 
 
 
 
Paso 7. Se programa un dispositivo de suma y se realiza un promedio de tres valores que a 
su vez se hace un promedio y se divide para los 4 valores de la suma que es el flujo promedio 
que está circulando, para ello se agrega un cuadro vació y se lo configura para la función 
suma y el mismo proceso para la función de división. 
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A continuación se pone los datos en la tabla de variables para configurar el dispositivo de 
suma y división. 
  
A continuación se pone tres comandos de move para rotar los valores, del “caudal in 2” 
rote a “caudal in 3”, así con los otros dos comandos move. 
 
Luego de que se hace el promedio de los  valores se empieza acondicionar la variable, se 
pone dos contactos normalmente abiertos con sus respectivos valores, se dice en el programa 
que a ese valor se multiplique por 1.282 que es un dato de acondicionamiento del dispositivo 
que se está programando en otras palabras, datos del sensor, para que se haga esa 
multiplicación se debe activar Aux 1 que está en serie con los contactos NA en paralelo. 
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Como se puede observar en la figura anterior se realiza un programa para visualizar en la 
pantalla HMI, al caudal (%MD6 “Caudal”) que ya está acondicionado se le multiplica por 2 
para que lea un caudal en ese rango, pero para visualizar se necesita que se active, para ello se 
pone un contacto NA (%M74.2 “ acti. Suma 2”). 
Finalmente el sensor de caudal ha sido acondicionado, a continuación se muestra la tabla 
de variables que intervinieron en la configuración y programación del flujómetro. 
 
En la figura 50 se muestra el bloque de datos configurado y programado del sensor de 
caudal, como se puede observar en cada final del segmento hay una “asignación”
1
               
que es la que dice: ya realizó la función y pase a la siguiente rama. Esta asignación sirve para 
todos los segmentos y ramas que constan en toda la programación a realizar en esta 
investigación. 
1 
                                                          
1           
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Figura Nº. 50      Acondicionamiento del sensor de caudal 
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Paso 8. Luego se crea un nuevo bloque de organización y agrega un nuevo comando 
“MOVE” para que mueva el valor de la salida del contador del flujómetro ("DB HSC 
Retain".hsc_1) a un nuevo valor del contador 1 ("NEW_CV1") en vista de que el sensor se 
mide en pulsos y se mueve para realizar el conteo analógico. Luego se agrega un seteo para 
que dé la orden al contador que el MOVE ya realizó la acción y por último se agrega las 
variables. 
 
 
 
 
 
 
Paso 9. Para dar estabilidad al sistema se necesita configurar y programar un control 
proporcional integral derivativo (PID), para este caso solo es necesario realizar un control 
proporcional integral (PI) ya que con este control funciona correctamente. Para realizar esto 
se crea un nuevo bloque de función. 
 
Creado el bloque de función, en la parte inferior derecha se da click en tecnología y click 
en PID control y elegimos el control de tipo “PID_compact” y arrastramos hacia la barra. Y 
para configurar el tipo de control se da click en la parte superior derecha del controlador. 
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Luego se va a desplazar una ventana donde se va a configurar el control proporcional 
integral (PI). 
 
Luego de esto configuramos todos los ajustes que intervienen en el controlador, en el tipo 
de regulación se escoge “caudal” que se va a controlar y se elige litros por minuto 
L/min, que es lo que se va dar la lectura el sensor.  
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Luego se configura los parámetros de entrada y salida para el PLC, en la entrada  se 
selecciona “Input_PER (analógica)” y para la salida del PLC se selecciona “Output_PER 
(analógica)” 
 
Cabe destacar que los ajustes del valor real ya vienen incorporados por default, en este 
caso como es analógico, en los ajustes avanzados solo se va a configurar los parámetros PID. 
Se selecciona el modo PI como lo indica la flecha. 
 
Ya seleccionada la estructura del regulador se puede observar que los datos numéricos se 
activan automáticamente.  Esto se debe a que  se realizó una calibración inicial al sensor. Se 
debe insertar en el segmento un contacto controlador PID un contacto NC que es el tiempo de 
activado y un contacto NA que es el inicio del variador de frecuencia, y una multiplicación en 
otra barra para que la salida controlador PID multiplique y se obtenga la salida analógica 
controlada. 
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Luego de esto se asigna en la tabla de variables los nuevos elementos incorporados en las 
barras. 
 
Paso 10. Hay que asignar un caudal deseado (SETPOINT) para que el controlador lógico 
programable de la orden al variador de frecuencia y se realice el riego con el caudal que se 
asigne. Para ello se debe asignar un nuevo bloque de función en el cual se van asignar cuatro 
comandos “MOVE” todos con un contacto NA que se la va asignar una variable de 
automático, y cada uno de los comandos también con un contacto NA. 
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Como se ha estado realizando anteriormente se asigna valores en la tabla de variables para 
configurar los “MOVE”, y se le asigna en la entrada (IN) el valor del caudal. 
 
 
 
Como se puede observar se le asignó a cada comando “MOVE” una entrada (IN) con 
valores de (8, 12, 16, 18) l/min, estos valores son van a ser visualizados en la pantalla HMI y 
si estos sobrepasan o disminuyen, es donde entra actuar el controlador PI. Se puede cambiar 
los valores que se requiera puede ser 10 o 13 litros por minuto según el caudal requerido. 
Luego de programados los comandos “MOVE” hay que realizar una división para 2 de los 
valores para tener un promedio total. 
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Se puede cambiar los valores que están programados de forma automática, para cambiarlos 
se debe agregar un contacto NA para programarlo de forma que en la pantalla HMI se los 
puede cambiar de forma manual. Se asigna tres nuevos comandos “MOVE”, uno que es que 
se lo dividió para sacar el promedio y los otros dos para programar el valor máximo y mínimo 
para el manejo manual. 
 
      Se debe asignar en la tabla de variables los valores nuevos para el contacto NA manual, y 
un cuadro vacío al que se le va asignar un comando de mayor o igual que 8 y otro comando de 
menor o igual que 18. Se asigna estos valores ya que el control manual debe ser entre un 
caudal mínimo de 8 l/min y un máximo de 18 l/min que son los valores estándar debido a las 
características de lectura del sensor. 
 
 
En la figura 51 se muestra la programación total del setpoint del sensor de caudal 
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Figura Nº. 51         Programación Setpoint del sensor de caudal 
 
Paso 11. Configuración y programación del sensor de pH 
Para configurar y programar el sensor de pH se debe hacer pasos similares al del sensor de 
caudal, primeramente se asigna un nuevo bloque de datos y luego un comando “MOVE” con 
una nueva salida que se va a establecer en la tabla de variables y un contador con las mismas 
características del sensor de caudal. 
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Se asigna las respectivas variables al comando “MOVE” y al contador 
 
Luego se crea un bloque de función para fijar las variables de los comandos, primeramente 
se realiza una división en la rama del segmento y luego se agrega una suma que al igual que el 
sensor de caudal para sacar un promedio de 6 y dividirlo para  ese número de valores. 
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Se asigna las variables  
 
A continuación se inserta seis comandos “MOVE” para mover los valores de 4 a 5 de 2 a y 
así sucesivamente 
 
 
81 
 
A continuación se realiza la programación para el control de pH, así mismo como en los 
casos anteriores se inserta un contacto NA y un cuadro vacío donde se le va asignar el 
comando “TON” que es un pequeño retardo para volver a conectar las dos electroválvulas que 
entregan reductor y elevador de pH donde se le va asignar 1s y 60s esto para dar el tiempo 
para que se establezca el pH requerido hasta que esté en los valores programados, y dos 
operaciones lógicas una para seteo y otra para el reseteo. 
 
 
 
Luego se crea la variable de interrupciones para el pH, con lo dicho en el capítulo 2 un pH 
adecuado debe tener los valores entre 5,6 y 6,5, para ello se va asignar  dos cuadro vacíos 
donde se va asignar un comando menor o igual y otro mayor o igual, al comando de “<=”  se 
le va asignar un valor de 5,6 que es el mínimo valor de pH que debe medir y al comando”>=” 
se le va asignar 6,5. Y otros dos cuadros vacíos a los que se le va asignar un “TOF”. 
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Luego de realizado este paso se asigna tres contactos NA que nos va a permitir iniciar el 
encendido de las electroválvulas, también una asignación para el elevador de pH y otra para el 
reductor de pH.  
 
 
 
En la figura 52 se muestra la programación total para realizar los promedios y en la figura  
53 se muestra la programación del tiempo de activación de la electroválvula dosificadora de 
pH y la activación de la electroválvula reductora de pH. 
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Figura Nº.52         Programación del promedio del sensor de pH 
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Figura Nº. 53      Programación electroválvulas dosificadoras de pH 
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Paso 12. Se debe programar el enclavamiento de los contactos NA y los NC y la 
programación para dar inicio al variador de frecuencia. En la figura 54 se muestra la 
programación de los contactos NA Y NC y en la figura 55 el run del variador. 
 
Figura Nº. 54     Programación de enclavamiento 
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              Figura Nº. 55     Run del variador 
 
Paso 14 Se agrega un bloque de función  para determinar los tiempos de riego de uno para 
encendido y otro para apagado, para ello se agrega un TON con un contacto NA un seteo(S) y 
un reseteo(R) a cada uno. 
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Luego se agrega un contacto NA y una operación lógica con bits comando “negar 
asignación” 
 
Ase agrega lo valores de la tabla de variables 
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En la figura 56 se muestra la programación total de los tiempos de riego, como se puede 
observar se puede asignar cualquier valor de tiempo que esté regando y el tiempo que debe 
pararse el riego mediante el variador de frecuencia y por ende la bomba centrífuga. 
 
     Figura Nº. 56  Programación de enclavamiento 
 
Paso 15. Se debe crear un nuevo bloque de organización principal para cada uno de los 
bloques programados en donde va a estar todas las configuraciones, este bloque va a llamar a 
los otros bloques para su funcionamiento. Creado el bloque de organización se inserta un 
cuadro vacío y se le asigna la variable de bloque. 
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Este mismo proceso se debe realizar para llamar a los otros bloques de PID, sensor pH, y al 
setpoint. 
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     Figura Nº. 57    Programación del bloque principal MAIN 
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Paso 13. Realizado toda la programación de los sensores a continuación se configura y se 
programa la pantalla HMI. Para iniciar la configuración de la pantalla HMI se debe crear una 
imagen donde se va a escribir una carátula de inicio. 
 
 
Para configurar las teclas de función de la pantalla HMI se debe agregar en la tabla de 
variables del PLC las funciones que faltan.  
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Luego de se crea una tabla de variables para la pantalla HMI, y se realiza la comunicación 
PLC-Pantalla HMI 
 
Hay que realizar este paso para todas la funciones que se comunican con la pantalla HMI. 
 
Luego se agrega más imágenes cuatro para cultivos una para menú y otra para manual, y se 
configura la activación para cada imagen. 
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Se debe configurar el bit de activado solo para la tecla F6 que es la que va a realizar la 
función de inicio del setpoint programado y las otras teclas se tiene que desactivar el bit, así 
sucesivamente para todas las teclas de la pantalla HMI.  
 
 
Paso 14. Cargar el programa en el controlador lógico programable 
Realizado la programación hay que cargarlo en el PLC para que queden establecidos todos 
los parámetros programados. 
 
 
 
94 
 
Paso 15 Comunicar y cargar programa en el controlador lógico programable 
Realizado la programación hay que cargar todos los elementos programados en el PLC 
para guardar los datos y se realiza de la siguiente forma: 
1) Compilar el programa 
 
 
 
2) Cargar en dispositivo (PLC) 
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3) Seleccionar el tipo de interfaz 
 
 
 
4) Seleccionar conexión de interfaz e iniciar búsqueda  
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5) Seleccionar cargar con coherencia  
 
 
  
 
6) Finalizar operación de carga  
 
 
 
7) Compilar y cargar pantalla HMI  
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Nota: Realizado toda la programación y cargado el programa en el PLC se puede cambiar 
los tiempos de riego de encendido y apagado de la bomba centrífuga. Estos pueden ser en 
segundos, horas, días, semanas, como se puede observar en la figura 58 se estableció un 
tiempo para riego de 30s y un tiempo de apagado de 20s, todo esto mencionado por ser un 
módulo didáctico. 
     Para el diseño del sistema de control hidropónico de la granja Yuyucocha, se debe 
establecer un tiempo de encendido de 10 minutos y un tiempo de apagado de 2 horas, tiempo 
recomendado para que la sustancia nutritiva entregue los nutrientes necesarios a las raíces de 
las plantas. 
 
 
           Figura Nº. 58    Cambio de tiempo de riego 
 
     También se puede cambiar los datos de pH si se desea realizar el estudio con otros valores 
como se observa en la figura 59. Cabe destacar que estos valores solo deben ser cambiados en 
el módulo didáctico, para el caso de la granja Yuyucocha estos valores no deben ser 
cambiados ya que si se realiza esto el pH de la solución nutritiva puede variar de forma que 
puede dañar el proceso de crecimiento de las plantas. 
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             Figura Nº. 59    Cambio de valor de pH 
 
4.9. Funcionamiento y adquisición de datos  
 
     En la figura 60 se muestra el módulo culminado, este cuenta con un interruptor trifásico 
que energiza al sistema y un interruptor manual para dar inicio al sistema. 
 
 
                                           Figura Nº. 60    Módulo terminado      
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 Para iniciar el funcionamiento del módulo luego de ser energizado, es la pantalla HMI la 
que va a realizar todo el proceso como se observa en la 61. 
 
                       Figura Nº. 61        Inicio de proceso de pantalla HMI 
 
     La pantalla cuenta con 10 teclas de función, cada una de estas tiene su respectivo 
funcionamiento para visualización de las variables: 
 F3: Iniciar el sistema  
 
 F6: Control y visualización del cultivo de cebolla 
 
 F7: Control y visualización del cultivo de tomate  
 
 F8: Control y visualización del cultivo de lechuga  
 
 F9: Control y visualización del cultivo de rábano 
 
 F10: Con esta tecla  se puede seleccionar una variable manualmente, según el valor 
que se le quiera designar, con F1 va a disminuir el valor del setpoint deseado, y con F2 
va a incrementar. 
 
 F5: Esta tecla de función es un menú y permite visualizar el control actual que está en 
funcionamiento. 
 
 F4: Con esta tecla todo se apaga todo el sistema 
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Por ser un módulo donde los estudiantes puedan visualizar y aprender el sistema de control 
de caudal y pH, se estableció un cambio de riego cada 30 segundos. Pero los datos reales de 
riego en cualquier tipo de cultivo hidropónico son cada 2 horas de 3 a 5 minutos. Para que un 
sistema de cultivo hidropónico sea eficiente el pH requerido de la sustancia nutritiva debe 
estar en los rangos entre 5,5 y 6,5, en esta escala el cultivo va a crecer de una buena manera. 
 
En las siguientes ilustraciones se muestra los datos obtenidos para cada tipo de variable 
según su función. 
 
4.9.1. Control del proceso de la variable de la cebolla 
 
     Las figura 62 indica los datos obtenidos con la variable de la cebolla para iniciar este tipo 
de riego con sustancia nutritiva se inicia presionando la tecla F6, como se puede observar en 
la programación se estableció un setpoint o caudal requerido de 8 litros por minuto, dando una 
resultante de 8,1 litros por minuto que es el caudal adecuado con el setpoint.  
 
 
                       Figura Nº. 62       Control automático (cebolla) 
 
 En la pantalla se puede observar un pH de 5,64, como se mencionó anteriormente para que 
el cultivo crezca de una  manera adecuada el pH de la sustancia nutritiva debe estar en los 
rangos de 5,5 hasta 6,5, entonces el pH medido es el adecuado para este cultivo. 
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4.9.2. Control del proceso de la variable del tomate  
 
Al presionar la tecla F7 en la pantalla HMI va a cambiar el setpoint a 12 litros por minuto 
como se observa en la figura 63, lo cual el controlador lógico programable dará la orden para 
que el variador de frecuencia aumente la velocidad de la bomba centrífuga, y se establezca el 
caudal requerido que se ha programado, que en este caso es de 12 litros por minuto 
 
                          Figura Nº.63    Control automático (Tomate) 
 
     Se puede observar un pH de 6,04, que es el adecuado para este tipo de cultivo. El módulo 
de control tiene una sola sustancia nutritiva para los 4 tipos de cultivo, pero comparando el 
pH de la cebolla con el de tomate se nota una pequeña diferencia en el valor. Esto se debe a 
que al momento de cambio de cultivo en la pantalla, la bomba centrifuga va a succionar agua 
de una manera más rápida y con el movimiento del agua el sensor de pH va cambiar sus 
valores, pero este cambio es despreciable, y además está en la escala requerida para estos 
tipos de cultivo y no afecta a los valores requeridos. 
 
4.9.3. Control del proceso de la variable de la lechuga  
 
     Para realizar el control y visualización de la lechuga se presiona la tecla F8, y como ya se 
indicó va a cambiar el setpoint que en el caso de la lechuga se lo estableció en 16 litros por 
minuto, en la figura 64 se puede observar el caudal requerido que se controló, dando el 
resultado de los 16 litros por minuto.   
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                   Figura Nº. 64        Control automático (Lechuga) 
 
     En la figura se muestra un pH de 5.66, que con lo mencionado sobre la escala de pH para 
estos tipos de cultivo es el óptimo para este control. 
 
4.9.4. Control del proceso de la variable del rábano 
 
     Presionando la tecla F9 la bomba centrifuga para realizar una succión de 17,9 litros por 
segundo como se puede observar en la figura 65, en esta variable se estableció setpoint de 18 
litros por minuto. El sensor de pH mide un valor de 5,91 para este tipo de cultivo, muy 
adecuado para el proceso de crecimiento. 
 
                            Figura Nº.65     Control automático (Rábano) 
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4.9.5. Control del proceso manual  
 
     El control de proceso manual (véase figura 66) se lo va a realizar presionando la tecla F10, 
donde el usuario puede elegir el valor que requiera, en este caso se le asignó un caudal 
requerido de 13 litros por minuto. 
 
                          Figura Nº. 66       Control manual    
 
      Al asignar este setpoint como ya se mencionó el PLC da la señal al variador de velocidad 
para que la bomba centrífuga succione el caudal establecido, finalizando con un valor de 13, 1 
litros por minuto. Para asignar el caudal que se requiera manualmente se debe presionar la 
tecla F1 para disminuir el setpoint y F2 para aumentarlo. Y como se observa con un caudal de 
13,1 se obtiene un pH de 5,66 en vista de que la sustancia nutritiva es la misma para todos los 
cultivos se asemeja a otros anteriormente mencionados. 
 
 4.9.6. Adquisición de datos del pH de la sustancia nutritiva  
 
     Como ya se enunció el pH adecuado para los cultivos hidropónicos debe estar en una 
escala de 5.6 a 6.5,  fuera de estos valores afecta a los nutrientes que son requeridos por la 
planta. En la figura 67 se indica los dos elementos necesarios para establecer el control 
adecuado de pH: El reductor de pH y  el elevador de pH. 
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Figura Nº.67      Electroválvulas dosificadoras 
 
     Para hacer esta prueba es necesario realizar una perturbación manual en el sistema de 
control poniendo un líquido extra en la sustancia nutritiva que nos reduzca el PH, al realizar 
esto, como se muestra en la figura 68 el pH baja a 5.50, y en la programación se puso que el 
valor mínimo es de 5.6 que es el adecuado, la electroválvula que contiene el elevador de pH 
se activa y regula  hasta mantener el dato adecuado que es de 5,6 a 6,5, que en este caso eleva 
el pH a 5.70. 
 
    Figura Nº. 68     Visualización de cambio de pH 
 
     Las electroválvulas se instalaron en el módulo con el objetivo de controlar el pH, en el 
caso que hubiese perturbaciones como por ejemplo, un líquido extra que lo altere y se salga 
de los rangos adecuados.  Al  momento de realizar la mezcla de la sustancia nutritiva se debe 
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establecer la escala de pH adecuada antes mencionada, que servirá para todo el proceso de 
crecimiento de la planta. 
Capítulo V 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1.  Conclusiones  
 
 Los elementos eléctricos y electrónicos se encuentran fácilmente en el mercado 
ecuatoriano y su precio es asequible a excepción del módulo de expansión, el PLC, el 
variador de frecuencia y la pantalla HMI, cuyos precios bordean un valor de 350 USD, 
equipos indispensables para la construcción del módulo didáctico del sistema de control 
hidropónico. 
 
 El manual de lenguaje de programación, ayudará a los estudiantes a configurar y 
programar el controlador lógico programable S71200, los sensores de caudal y de pH, y 
la pantalla HMI donde se visualizaran todos los elementos programados. 
 
 La implementación del módulo de control de procesos hidropónicos en el laboratorio de 
la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico, ayudará a los estudiantes a realizar 
prácticas de la materia de sistemas de control automático. 
 
 Los sensores de caudal y pH son fáciles de calibrar y programar, son los que ayudan a 
que los cultivos tengan un correcto abastecimiento de nutrientes y mantener un nivel de 
pH adecuado en su proceso de crecimiento. 
 
 El software STEP 7 es de gran ayuda en los procesos industriales, estos ayudan mediante 
la utilización de tres lenguajes de programación amigables, al control de procesos 
industriales. 
 
 La implementación de sistemas de control en la industria, en el campo tecnológico y 
científico, son de mucha importancia ya que nos ayudan a aumentar la eficiencia y 
eficacia en los procesos ahorrando tiempo y materia prima disminuyendo en lo posible 
los desperdicios. 
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5.2  Recomendaciones  
 
 Incentivar a los estudiantes el manejo del software TiaPortal ya que es muy utilizado 
en los procesos industriales para que estos sean competentes en el ámbito profesional. 
 
 La válvula de pie de la bomba centrífuga debe estar bien sumergida en el tanque de 
agua para realizar la correcta extracción de agua, ya que si no lo está la bomba puede 
extraer aire y puede dañarse. 
 
 Además de las variables programadas en el controlador lógico programable se pueden 
realizar otras como la humedad relativa y conductividad eléctrica del agua con la 
debida programación y conexiones necesarias. 
 
 En el estudio de las variables a censar en el módulo de control hidropónico, se pueden 
cambiar los valores para dar otro tipo de visualización en la pantalla HMI, todo esto 
con una correcta programación, compilación y almacenamiento de datos en el 
controlador lógico programable. 
 
 Se deben utilizar los elementos químicos descritos en la información del módulo, ya 
que son los adecuados para el control automático del pH del líquido circulante en un 
medio de prueba, debido a sus características de actuar rápidamente al momento de la 
mezcla con la sustancia nutritiva de acuerdo al monitoreo control y adquisición de 
datos del sensor de pH. 
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ANEXO 1 
Programación en Step7 con lenguaje KOP 
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Anexo 2 
Controlador lógico programable S7 1200 
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Anexo 3 
Variador de frecuencia ¡G5A 
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Anexo 4 
Sesnor de pH 
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Anexo 5 
Sensor de caudal YF-S201 
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Anexo 6 
Diagrama eléctrico 
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